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La empresa se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, las especificacio-
nes y caracteristicas del producto, a fin de optimizar su performance y bondades.

1. Este producto no estd destinado para ser utilizado por personas (inclui-
do nifios) con una reduccién de capacidad fisica,sensorial o mental,
o confalta deexperienciay conocimientos, a menos que se leshaya
dado supervisién oinstruccién enrelacion con el uso del artefacto,
por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el producto.
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Como instalarlo?

Este calefdn debe ser instalado solo por un instalador que cuente con la aprobacién de
la Stper intendencia de Electricidad y Combustible. (S.E.C)

1.- Gas de alimentacidn. El calefén deberd corresponder al tipo de gas a usar. En laplaca
de identificacidn (Fig. 5 (25)) ubicado al costado del calefdn, aparece claramente el tipo
de gas para el cual el artefacto fue fabricado.

2.- Preparacion del calefdn (ver Fig. N° 5).

* Retirar los tornillos que fijan el frente (7) al respaldo (15), ubicados en la parte inferior
(uno a cada lado); como a si mismo, ambas perillas de regulacidn.

* Retirar el frente tirando hacia afuera su parte inferior y luego desplazandolo hacia
arriba.

3.- Fijar firmemente el respaldo (15) al muro haciendo uso de las tres zonas de anclaje
(3) preparadas para tal fin.

4.- Conectar las cafier{as de agua fria (21) y de agua caliente (10). La conexidn de gas
licuado se haréd a la conexidn (13). (ver Fig. N°4.1 0 4.2)

5.- conectar el ducto de salida de gases (chimenea) por fuera del collarin del calefén (1)
y sellas con silicona pata alta temperatura. (ver Fig.N°4.1 0 4.2)

6.- Abrir las llaves de paso de agua y de gas, verificando la estanqueidad en ambos
circuitos.

7.- Reinstalar el frente y lo tornillos. Montar las perillas de comando (19 y 24) en los
vastagos (23) de la multivalvulas (18). (ver Fig. N°4.1 0 4.2y 5)

LIMPIEZA
Utilice solo un pafio o esponja humedecida con agua y detergente suave. No utilice
ningun tipo de abrasivo (ni en polvo, ni liquido, ni fibra metaliza o sintética).

ADVERTENCIA
Almomento de instalar las conexiones tomar las precauciones necesarias para no dafar
los elementos sensibles del calefdn.
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INSTALACION TiPICA EXTERIOR

IMPORTANTE

Su calefdn debe ser instalado en un recinto con ventilacién en puerta o muro, en zona
interior y superior de 150 cm2, cada una, evacuando esta ultima al exterior de la vivien-
da. * La instalacién del artefacto deberd hacerse de acuerdo con el Decreto Supremo
N° 66 del Ministerio de Economia, Fomento y reconstruccién y sus modificaciones que
fija los requisitos mininos de seguridad para la instalacidn de artefactos a gas. Para
mas informacion, este decreto se encuentra disponible en www.sec.cl. Este reglamen-
to no permite instalar calefones en salas de bafio ni dormitorios. Cuando el calefén es
instalado en exteriores, debe tener ducto de evacuacidn de gases al igual que interio-
resy proteccion contra vientos. (ver fig 8).

Las ventilaciones deberan estar a una altura maxima de 0.15 m. y la otra a un minimo de
1.8 m. sobre el piso respectivamente.

CONEXION DE GAS

Mantener limpia la tuber(a de gas. Las cafier(as para conexion de gas deben ser metali-
cas y rigidas. Montar una llave de paso que pueda interrumpir en forma répida y segura
el flujo de gas al calefdn. Esta deberd estar a la vista, ser de facil acceso e instalada,
entre 10 cm. y 20 cm. Mas abajo que el extremo inferior del calefon.

CONEXION DE AGUA Min 3
Instalar el agua fria a la derecha y el agua
caliente a la izquierda. Instalar una llave de
paso para el control de agua en la entrada de
agua del aparato (derecha).

Verifica que la presidn méaxima de agua
indicada en la placa de caracter(sticas, aun
por los efectos de dilatacién del agua, no
debe sobrepasar el valor declarado.

Min. 3 mt.

" 150
ALTERNATIVA | ™

Min. 90 cm

FIGURAN° 8

30 cm. min.

COMPROBAR LA HERMETICIDAD |
Abrir la llave de paso del gas y del agua. |
Comprobar la estanqueidad del aparato y Z
las conexiones del gas y agua. Poner en JR——
funcionamiento el aparato. Comprobar el 100cm.| PROTECCON o5
funcionamiento e instalacién de la salida de 20| (demaig 5

los humos de combustion.

EL INSTALADOR DEBE EXPLICAR AL CLIENTE EL MODO DE FUNCIONAMIEN-
TOY EL MANEJO DEL APARATO.

SOLICITAMOS QUE ESTE MANUAL SEA ENTREGADO AL USUARIO.
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Ambos Lados 7/

Puerta
/ Metalica

Ventilacion
Inferior

1 t\\ 666 cm?

minimo

Advertencia :

Segun el D.S. N° 66 del 02/02/2007, parrafo
75.1.1y 75.1.2, la conexion a la red interior de
gas debe ser a una red de caferia de cobre
rigida de al menos 1m, empotrada al muro de
apoyo donde se encuentra el calefon.

La instalacion directa al cilindro de gas, como
aparece en las imagenes, no esta autorizada y
podria causar dafios a las personas y a los
bienes materiales.

RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

FIGURAN° 6

La distancia minima
entre el calefén y otros
objetos debe ser de al
menos 10 cm.

En caso de que los
materiales sean
inflamables la distancia
minima sera de 20 cm.

Al instalar el artefacto y por posibles desajustes surgidos durante el transporte,
sugerimos al instalador efectuar las siguientes revisiones, con el fin de obtener su

optimo funcionamiento y la méxima seguridad para el usuario:

« Verificar apriete de pernos y tuercas en circuitos de gas y agua.
* Verificar hermeticidad del circuito de gas (usar agua jabonosa).

* Verificar hermeticidad del circuito de agua.

* Efectuar prueba de funcionamiento, confirmando la hermeticidad de ambos

circuitos.
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INSTALACION DUCTO DE EVACUACION DE GASES

FIGURAN° 7
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INSTRUCCIONES DE USO

1.- Aseglirese de que su calefén tenga instaladas dos pilas alcalinas (1.5 V tamafio
grande tipo D) en la caja de pilas (Fig. N° 1) y que éstas estén en buen estado.

2.- ENCENDIDO: para energizar su calefdn, solo debe activarse el sistema eléctrico,
para ello presione el interruptor ON/OFF en la posicidn ON (Fig. N°1).

3.- Abra la llave de agua caliente y su calefdn se la brindara instantdneamente.

4.- APAGADO: si desea dejar su calefon fuera de servicio, presione el interruptor
ON/OFF en la posicién OFF (Fig. N° 1).

5.- REGULACION DE CAUDAL DE AGUA: para regular el caudal de agua que pasa por el
calefén y obtener asi temperaturas mas altas en la salida del agua, ajuste la perilla de
regulacion de agua (FIGURAN®4.1 04.2(19)

6.- REGULACION DE CAUDAL DE GAS: para regular el caudal de gas que entra al
calefén y obtener asi temperaturas mas altas en la salida del agua, ajuste la perilla de
regulacion de gas (FIGURAN°4.1 0 4.2 (24).

ADVERTENCIA

Tome precauciones necesarias sobre los riesgos de quemaduras al contacto directo
con: los mandos de accionamiento, dispositivos de regulacion, manto del artefacto,
paredes adyacentesy por el exterior de los conductos, en el caso que estos sobrepasen
las temperaturas méximas permitidas por la norma.

Para los conductos que atraviesen las paredes o techo deben colocarse meteriales
aislantes adecuados.

PERILLA REGULACION
TEMPERATURA DE AGUA
PERILLA REGULACION
CAUDAL AGUA

INTERRUPTOR ON

FIGURA N° 2 FIGURA N° 1
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INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 8 LITROS
SENSOR SEGURIDAD @

EVACUACION DE GASES

CORTATIRO (2)

SENSOR SEGURIDAD @/@

APAGADO

a/a-//% 5

CAMARA
COMBUSTION

QUEMADOR (17)

MODULO
DE CONTROL

FIGURAN® 3.1
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INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 7 LITROS

SENSOR SEGURIDAD @

EVACUACION DE GASES

CORTATIRO ()

SENSOR SEGURIDAD @/@ ]
Ca

APAGADO

CAMARA
COMBUSTION

QUEMADOR (17)

MODULO
DE CONTROL

INTERRUPTOR (119

MULTIVALVULA

DE AGUA'Y GAS

FIGURAN° 3.2
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SISTEMA ELECTRICO

SOLO MODELOS
CON DISPLAY

a) ELECTROVALVULA

b) CAJA DE PILAS

¢) INTERRUPTOR ON/OFF

d) MICROSWITCH

e) BUJIAS DE ENCENDIDO

f) SENSOR DE IONIZACION

g) MODULO DE CONTROL
ELECTRONICO

h) SENSOR SEGURIDAD APAGADO

i) SENSOR EVACUACION DE GASES

i) DISPLAY

k) SENSORNTC
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MANTENIMIENTO

PRECAUCION CONTRA LAS HELADAS

Encasode que el calefén quede instalado en zonas susceptibles de congelamiento del

agua por bajas temperaturas, se recomienda evacuar el agua del artefacto cuando

éste se encuentra sin uso. Para tal efecto siga las siguientes instrucciones:

- Cerrar la llave de paso de lared de gas.

- Cerrar la llave de paso de agua fria.

- Abrir todas las llaves de agua caliente de la instalacion.

- Destornillar la valvula de sobrepresién (FIGURA N°4.1 0 4.2 (12)) ubicada en la multi-
valvula (FIGURAN°4.1 0 4.2(18)).

- Vaciar totalmente el circuito.

- Reponer la vélvula de sobrepresion.

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (REF. VER FIGURAN°®3.1 03.2)

Alabrir la llave de agua caliente, el micro switch de la multivalvula (18) activa el mddulo
de control electrénico (8), el cual envia la sefial para el funcionamiento de la chispa en
las buj{as de encendido (16). Segundos més tarde se enciende el quemador (17). Sino
se produce el encendido dentro de 6 segundos el sistema electrdnico se apaga, debien-
do usted cerrar y abrir nuevamente la llave de agua para intentar una vez mas el encen-
dido.

PIEZAS DE REPUESTO

Para un buen mantenimiento y funcionamiento eficiente del artefacto, se recomienda
instalar siempre repuestos originales de fabrica. Esto garantiza el uso continuo,
permanente y seguro del calefdn.

ADVERTENCIA
El conjunto Multivélvula (FIGURA N°4.1 0 4.2 (18)) viene regulado de fabrica, no se debe
intervenir en suregulacidn.

MANTENIMIENTO (No cubierto por la garantia)

Después de un afo, debera darse mantencion al artefacto. El mantenimiento debe ser
efectuado sélo por el Servicio Técnico Autorizado, el cual realizard como minimo los
siguientes trabajos:

« CAMARA DE COMBUSTION (Si fuera requerido)

Limpiar el conducto de estas y desincrustar con productos comerciales apropiados,
siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante. Reponer todas las empaquetadu-
ras y sellos al volver a montar el cuerpo interior.
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MANTENIMIENTO

+ CIRCUITO DE GAS

Comprobar la estanqueidad del circuito de gas. Para ello, hacer funcionar el artefacto
y abrir la [lave de agua caliente; al cerrar ésta, el quemador no debe permanecer encen-
dido.

Eventualmente limpiar el filtro de gas ubicado a la entrada de la conexidn de gas (Fig.
N°4.1 04.2(13)).

* FRENTE

Limpiar el frente con un pafio himedo y detergente no abrasivo.

* PILAS

Sustituir las 2 pilas una vez al afio o cuando estén agotadas.

Nota: Cuando las pilas estén agotadas, el calefén no enciende al no producirse la
chispa eléctrica en la bujia de encendido (Fig.1). En algunos modelos hay un LED de
aviso que indica pila agotada.

IMPORTANTE )

SENSOR CONTROL EVACUACION DE GASES

Este artefacto posee un dispositivo de seguridad de evacuacion de los gases producto
de la combustidn, (Fig.N°3.1 0 3.2 (14) y Fig. N°4.1 0 4.2 (14)) el cual verifica la correc-
ta evacuacion de los gases.

Sise produce obstruccion del ducto de evacuacion o chimenea, este dispositivo detec-
ta el retorno de los gases cortando el paso de gas al quemador principal y apagando el
calefon.

Este dispositivo jamds debera anularse y sdlo podra ser intervenido por personal
autorizado por la SEC, ariesgo de vida de las personas. Si se produce corte del gas por
la accion de este dispositivo, debera revisarse el sistema de ventilacion del localy
los ductos de la chimenea, si se determina que el Sensor esta defectuoso debera
reemplazarse por otro idéntico del mismo origen, desmontando los tornillos que lo
fijan al cortatiro (Fig. N°3.1 0 3.2 (2)) y los cables que lo unen al modulo de control (Fig.
N°3.1 0 3.2 (8)). Para poner nuevamente el calefén en funcionamiento debera ventilar-
se el local duran te 10 minutos como minimo, antes de volver aencender el calefén.

ADVERTENCIA

Es frecuente la presencia de insectos tales como arafas, tijeretas, etc. al interior de los
quemadores; por lo tanto, dado que esta situacion perjudica notoriamente la buena
combustidn y operacién de su artefacto, recomendamos limpiar prolijamente el
interior de los quemadores principales junto con la mantencién anual recomendada.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS
Descripcion Unid. MV SB 7 MV SB 8
Capacidad 7 litros 8 litros
Disefio Compacto Compacto
Categoria / Tipo /B Il 2H/3BP/ B11BS
Gas (***) GLP GLP - GN
Potencia Util Nominal P= kW 12,3 13,5
Consumo Térmico Nominal (P.C.l.) Q= kW 14 1 15,5
Consumo Térmico Minimo Q= kw 75 8,5
Presion alimentacion de Gas mbar 28 29/28
Roscas conexion del Gas y Agua 1S0 228 G1/2" G1/2"
Presion de encendido a maxima T° pw= bar 0,30 0,30
Presion de encendido a minima T° pw= bar 0,25 0,25
Caudal de encendido a maxima T° I/min 5,0 5,0
Caudal de encendido a minima T° I/min 3,2 3,2
Presion para caudal nominal a min .T° pw= bar 1 1
Presion maxima de Agua (**) pw= bar 10 10
Distancia entre conexiones de Agua mm 138 138
Dimensiones del arte facto: Frente /Fondo / Alto mm 300x160x540 300x160x540
Tubo de evacuacion de gases pulg 4 4
Peso neto del artefacto (embalado) kg 5,5 (6,7) 5,5 (6,7)
Incremento de temperatura del Agua °C 25 25
Pilas alcalinas 1,5V Tipo D (Cant.2) \ 8 8
Caudal masico de productos de la combustion a/s 9 10
Temperatura media Productos de combustion G 200 200
Caudal de aire para la combustion m3/h 37 41

(*) valores aproximados.

(**) Valor que no debe ser sobrepasado, ni atin por efecto de la dilatacion del agua por temperatura.

(***) GLP: Gas licuado de petréleo. GN: Gas Natural
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PARA SU SEGURIDAD

Sipercibe olor a gas:

1. Cierre la llave del gas. / 2. Abra las ventanas. / 3. No pulse ningtin interruptor.

4. Apague las posibles llamas.

Llame inmediatamente al servicio de emergencia de la compafiia que distribuye el gas.

No almacene ni utilice materiales o liquidos inflamables en las proximidades del apara-
to, especialmente en la zona inferior de éste.

La mantencion del artefacto, el ajuste o la transformacion para ser usado con otro tipo
de gas, deben ser efectuados por el servicio técnico autorizado Splendid o por un insta-
lador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.).

Para un confiable y seguro funcionamiento del calefdn, se necesita un mantenimiento
de alo menos una vez al afio, efectuado por el servicio técnico autorizado Splendid.

Si la pared donde se va a montar el calentador es de material no resistente al fuego
(madera, etc.) deberd interponerse una plancha de material incombustible (no quebra-
dizo) y su tamafio debe exceder, al menos, en 5cm el contorno del artefacto. La distan-
cia m{nima entre muebles y el artefacto es de 20cm.

En caso de que el calentador por alguna razén quedara fuera de servicio permanente-
mente, debera llamar al Servicio Técnico Autorizado.

ADVERTENCIA: Tomar las precauciones necesarias sobre los riesgos de quemaduras
al contacto directo con: manto del artefacto, paredes adyacentes y el exterior de los
conductos, en el caso que estos sobrepasen las temperaturas maximas permitidas por
la norma. Para los conductos que atraviesan las paredes deben colocarse metriales
aislantes adecuados.

Se prohibe la intervencion de dispositivos sellados.

Elusuario no debe anular la funcidn de dispositivos de seguridad.

Los precintos deberan serreconstruidos en caso de que se dafien durante el proceso de
adaptacion a diferentes gases.
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DIAGRAMA INTERNO DECALEFON

15

MODELO 8 LITROS

SENSOR SEGURIDAD
EVACUACION DE GASES

SENSOR SEGURIDAD @
APAGADO

BUJIAS DE ENCENDIDO \
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CONTROL DE GAS
MODULO DE CONTROL \
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ENTRADA DE GAS (3

INTERRUPTOR (11)
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DIAGRAMA INTERNO DEL CALEFON

MODELO 7 LITROS 101 1) (D COLLARIN

(3) PERFORACIONES PARA
ANCLAJE

| _—(@ CORTATIRO

SENSOR SEGURIDAD

EVACUACION DE GASES

SENSOR SEGURIDAD @)
APAGADO

/—@ SERPENTIN
| _—(® CAMARA

COMBUSTION

26) PROTECCION
TERMICA

BUJIAS DE ENCENDIDO

SENSOR DE IONIZACION %

MULTIVALVULA DE (i8)— /—® QUEMADOR
AGUA Y GAS
CONTROL DE GAS CONTROL DE AGUA
MODULO DE CONTROL
PLACA
CARACTERISTICA
ELECTROVALVULA (9)—] E

CAJAPILAS

SALIDA DE AGUA CALIENTE (10)

ENTRADA DE GAS (3) ®
ENTRADA DE
SOBREPRESION AGUA FRIA

Y DRENAJE

FIGURA N° 4.2
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DIAGRAMA INTERNO DEL CALEFON

FIGURAN°5 A

D}

[[T11T____ JC33

:
— (19 RESPALDO

%

K
K

@
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(7) FRENTE

@ PLACA DE IDENTIFICACION

1
.\

(23 VASTAGO MULTIVALVULA

i

y@ PERILLAS AGUA Y GAS

i

IT

(5 TORNILLO DE FIJACION

MODELO A B C
“El fabricante se reserva el derecho a efectuar MV SB 7 70mm | 25mm | 45mm
modificaciones sin previo aviso, con el dnimo de
mejgrarlas caracteristicas y calidad de sus MV SB 8 75mm | 22mm | 42mm
productos.”
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GABINETE PARA EMPLAZAMIENTOS PARCIALMENTE PROTEGIDOS

 525mM 20,

|

77Qmm

Borde plegado
Tip. 1,5x.5x1.Sem

Borde plegado.
lip. 1,5x1.5em

Canal Refuerzo.
6x1.5cm

) N
%

ado de 3em.
ado de lem

DETALLE D

DETALLE ©

DETALLE A DETALLE 3

» Ducto de evacuacion de gases sellado con silicona alta T° o
> Material: PL. acero zincado’galvanizada, e = 0.7 6 0.8mm

» Esquinas plegadas / sclladas segin detalles A, B, C, D.
» Separacion minima del calefon al gabinete, de 100mm.

» Uniones con remache pop.
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Operaciones para la conversion del Gas Calefones MULTIVALVULA

1. Desmontar Perillas (1) y tornillos (2) y retirar Frente (3).

2. EnlaMultivalvula (4), Regulacion de Gas (lado izquierdo) (7), retirar tornillos (5) y
desmontar flange (6) y vastago (7).

3 Montar el vastago (7) para el nuevo Gas, volver a montar flange (6) y tornillos (5).

4 Desmontar tornillos (8) y/o enganches de Proteccion térmica (9) del Quemador (12).

5. Desmontar tornillos (10) que unen el Tubo Distribuidor (11) con la Multivalvula (4).

6. Desmontar Tubo Distribuidor (11).

7 Montar el Tubo Distribucion (11) con inyectores para al nuevo Gas.

8 Volver a montar los tornillos (10) que fijan el Tubo distribucion (11) a la Multivalvula (4),
probar hermeticidad con agua jabonosa.

9. Montar la Proteccidn térmica del Quemador (9) con sus respectivos tornillos (8) y/o enganches

10.  Probar funcionamiento

11.  Montar nuevamente el Frente (3) con sus tornillos (2) y Perillas (1).

12.  Pegar al costado del Calefon, la Etiqueta que indica que el calefon ha sido transformado
y reglado para el nuevo Gas.

Diagrama de conversion de Gas

]

@ Quemador

@ Frente

Q

Q
V) ’
®W® ' i b
Tornillos Tubo Distribuidor

@ Tornillos

@W‘ (D) Vistago a Cambiar

*Este procedimiento debe ser realizado por personal del servicio técnico Splendid.
*No estan autorizadas las intervenciones de terceros.



SPLENDID

INFORMACION IMPORTANTE

AL UTILIZAR GAS LICUADO PROVENIENTE DE CILINDRO CONSIDERE LO SIGUIENTE:

* Conforme laresolucion de la SEC, RE 1124 del 23 de Julio de 2002, el uso de cilindros
de gas queda determinado por lo siguiente:

TIPO DE
CILINDRO 45 kg

DE GAS

11 k 15 k
5kg g | g
rﬁ —

USO EN NO APTO HASTA HASTA CUALQUIER

CALEFON 5 LITROS 10 LITROS CALEFON

* Es posible que los cilindros de gas expuestos a muy bajas temperaturas, no entreguen
el suministro de gas adecuado.

* Conforme a protocolos SEC, PCN°1 del 9 de Septiembre de 2011, los reguladores de
gas autorizados para uso en cilindros de gas 5, 11,y 15 kg. tiene un limitador de exceso
de flujo, que limita automaticamente el flujo de gas en caso que este exceda el caudal
garantizado, proporcionando SEGURIDAD extra en caso de rotura y desconexiones en
el circuito de alimentacidn del calefén. Considerando lo anterior, estos reguladores
solo pueden funcionar correctamente con calefones no superiores a 10 litros.



21

SPLENDID

POLIZA DE GARANTIA

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido un producto de la marca Splendid por lo cual le garantizamos su
adecuado desempefio bajo condiciones normales y de acuerdo a las estipulaciones
indicadas. Esta Poliza de Garantia tiene validez Unicamente si viene acompafiada de su
documento de compra extendido por nuestro distribuidor comercial. Si usted requiere
una asistencia técnica o consulta, por favor comunicarse con nuestro teléfono
600 822 0080 o comunicarse a nuestro email: serviciotecnico@cemsa.cl y, cuando
corresponda, presente este Podliza de Garantia junto con el documento de compra
respectivo.

IMPORTANTE

El periodo de validez de esta garantia es de 2 afios, a partir de su compra (no instalacion
o de uso). En caso de Constructoras o Inmobiliarias, la garantia tendra efecto a partir de
la fecha del acta de entrega de la propiedad.

La presente Poliza de Garant(a cubre defectos de fabricacion y fallas atribuibles al
producto, por tanto, los arreglos asociados a éstas son libres de costo para el cliente,
siempre que el artefacto esté instalado por instalador autorizado por la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles (SEC) o por un servicio autorizado por la marca
Splendid, en conformidad con el Reglamento de instalaciones del Decreto Supremo
N° 66y las instrucciones del fabricante.

¢Cuales son las responsabilidades del usuario?

Leer y seguir las instrucciones del manual de uso del artefacto y efectuar su manteni-
miento. Conservar lafacturaoboleta de compray acta de entrega sicorresponde, ya que
esta misma es necesaria para demostrar la vigencia de la garantia.

Presentar los datos personales y registro del instalador que instalo la unidad.

PROCEDIMIENTOS Y CASOS NO CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA

A continuacidn se presentan casos que no corresponden a defectos de fabricacidn, ni
fallas atribuibles al artefacto y que son ajenos al mismo, y que por consiguiente, no seran
cubiertos por la presente Péliza de Garantia (implican costos para el cliente):
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POLIZA DE GARANTIA

a) Larealizacion de lamantencion anual especificada en el manual de uso o instrucciones,
como también fallas ocasionadas por falta de mantenimiento del producto.

b) Servicio a domicilio para ensefiar el correcto funcionamiento del producto y revisiones
delmismo.

c) Inconvenientes causados por fallas de suministro, conexion de piezas o componentes
y.engeneral, todas aquellas causales atribuibles a una instalacion deficiente del artefac-
to por personal no autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) y/o por la marca Splendid.

d) Calefén instalado no cumpliendo el Decreto Supremo N° 66, por ejemplo:

. Instalacion del artefacto sin ducto de evacuacién de gases o con ducto
corrugado.

ii. Calefoninstalado alinterior de un bafio (se excluye calefones tiro
forzado camara estanca).

iii. Caleféninstalado en pared noresistente al fuego.

iv. Uso de cilindro de gas licuado que no corresponde al tamafio o
capacidad del calefdn.

v. Instalacion del producto sin llave de paso de aguay/o gas.

vi. Conexion del producto a fuente de gas con manguera plastica u otro
componente no apto para su uso.

vii. Uso oinstalacion de cilindro de gas bajo el calefon.

viii. Calefén instalado en recinto sin ventilacion (celosias inferior y superior).

ix. Caleféninstalado sobre artefactos o cualquier elemento combustible.

X. Llave de agua utilizada enred de gas.

e) Uso del producto con instalacion eléctrica inadecuada, deficiente o con un voltaje
distinto al indicado en el manual o instruccion de uso del producto.

f) Regulacién del caudal de agua para uso del producto.

g) Deficiencias en la presion de red gas y/o agua no atribuibles al producto.

h) Uso de reguladores de cilindro de gas licuado defectuosos.

i) Transformaciones de tipo de gas.

j) Obstrucciones en llaves de agua, ducha y/o filtros tapados.

k) Dafios en el producto ocasionados a causa de congelamiento de aguas.

) Dafios ocasionados al producto por uso de aguas de elevada dureza o acidez (Especifi-
camente aguas de pozo).

m) Funcionamiento deficiente del producto a causa de la formacion de residuos
calcareos (sarro) dentro del equipo.

n) Capacidad insuficiente del calefon para la demanda del cliente.

0) Cambios de pila o bateria.

p) Uso pilas o baterias no alcalinas, recargables u otro medio de alimentacion eléctrica
no recomendado por la marca Splendid.

q) Defectos reclamados que han sido originados por el uso indebido del artefacto,

intervencion y/o reparacion por parte de personal NO autorizado por la marca Splendid.
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r) Dafios, mal funcionamiento o fallas resultantes por operar con componentes modifica-
dos, alterados o no aprobados por la marca Splendid.

s) Instalacién del producto a la intemperie, sin una caseta metélica y/o lugares corrosivos
que hayan deteriorado los componentes y que por lo tanto ocasionen fallas en el funcio-
namiento del producto.

t) Utilizacion de un tipo de gas diferente del indicado en la placa caracteristica del
producto.

u) Dafios, mal funcionamiento, fallas resultantes por abuso, accidentes, incendio, inunda-
cion, congelamiento, relampago, fuerza mayor y cualquier otro dafio no imputable al
artefacto.

v) Inconvenientes generados cuando el productos es destinado a uso industrial para el
cual no ha sido disefiado.

Toda visita que corresponda a alguna de las situaciones mencionadas en las letras prece-
dentes, sera cobrada al cliente.

Es importante recordar que el no pago de la tarifa por “asistencia técnica” o cualquier
atencion en la cual no corresponda a una falla de producto puede invalidar la presente
poliza de garantia.

Para mayor informacion respecto de costos de cargo del cliente y detalles relativos a
estos casos, u otros no incluidos en este listado, contacte a nuestros Servicios Técnicos
Autorizados SPLENDID, ya sea para la mantencion del artefacto o la reparacion del
mismo. Nuestros Servicios Técnicos estan a su disposicién a o largo de todo el pafs.

Por lo anteriormente sefialado es importante, antes de contactar al servicio técnico,
considerar las siguientes causas recurrentes:

=
i =

*Verifique el estad o de sus pilas o baterias: Compruebe el suministro de gas, la
* Utilice solo pilas o baterias alcalina s capacidad de su cilindro segun el modelo
oV erifique si las pilas e stan agotadas . de calefon, el estado de las llaves de paso y
Se recomienda cam biarlas cada seis mese s | NO utilizar flexibles plasticos o metalicos .
Nuestros productos deben ser instalados con los ductos de evacuacion de gases, &

la ausencia de este componente activa un mecanismo de seguridad apagando el 1
equipo, lo que no correspond e a una falla del producto. L

La instalacion irregular y/o empleo defectuoso de este producto, o la falta de
mantencion del mismo, pueden resultar potencialmente peligrosos para la salud [<)
o integridad fisica de los consumidores o para la seguridad de sus bienes. =

A
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SERVICIOS EXTERNOS AUTORIZADOS

ARICA - Cod. area: 58

LOS VILOS - Cod. area: 53

SANTA CRUZ- Céd. drea: 72

Richard Hernandez Palape ¢ Aut. S.E.C.
Agustin Edwards N° 207

Fono : 2248852

Cel. ~ : 995642949

eMail : rivamac3@hotmail.com

IQUIQUE - Cod. area: 57

Mario Otarola B. e Aut. S.E.C.
Pasaje Pampa Germania N° 3349
Cel. " : 998723663

eMail : mario.otarola@gmail.com

César Pastén Vera
Av. Salvador AIIende N° 2951

Fono : 245020
Cel. 987174647 .
eMail : cesarpastenv@gmail.com

CALAMA- Céd. érea: 55

Adolfo Garcia Fuentes e Aut. S.E.C.
Clarin de la Gloria N° 3073

Cel. : 994998358

eMail : adolfogarcia3080@hotmail.com

Gas Van Camps * Aut. S.E.C.
Francisco Martinic sitio 12 m.e. 2
5834

Fono :
Cel. ~ : 988887702 - 976484058
eMail : serviciotecnico@gasvancamps.cl

ANTOFAGASTA- Céd. area: 55

Moisés Espinoza Flores e Aut. S.E.C.
Buenos Alres N° 626, Pob. Oriente
Fono T 2371723

Cel. 994044075 - 994512031
eMail : skte3590@gmail.com

Alejandro Silva e Aut. S.E.C.
Edmundo Perzez ZUJowch N° 8078

Fono :
Cel. 988887702 - 976484058
eMail 3 serviciotecnico@gasvancamps.cl

Alejandro Gonzélez Grandon e Aut. S.E.C.
Reumen N° 01560

Cel. : 956698627

eMail : alejandro.gonzalez@bygingenieriaspa.cl

COPIAPO - C6d. 4rea: 52

Abraham Torres e Aut. S.E.C.
Caburga N° 1165

Fono 1 946131212 .
eMail : sergaf.torres@gmail.com

Patricio Castillo ¢ Aut. S.E.C
Cel. ~ : 993579188
eMail : pv.patricio@gmail.com

VALLENARC6d. érea: 51

Claudio Tapia Morales

Victoria N° 2050 Pob. Gral. Baquedano
Cel. ~ : 988556059

eMail : claudiotapia37@hotmail.com

Oscar Carrasco ¢ Aut. S.E.C
Juan Godoy N° 1610

Cel. ~ : 983439286

eMail : oscaven@gmail.com

LA SERENACGd. érea: 51

Centro Técnico Acuarela e Aut. S.E.C.
Balmaceda N° 373

Fono : 2225229/2227287 /2222729
eMail : acuareladomicilio@gmail.com

OVALLE - Céd. drea: 53

Carlos Acevedo Flores e Aut.S.E.C.

io N
F : 992419549 998910685
eMalI : caraceve_9@hotmail.com

QUILLOTA - Cod. area: 33

José Gonzélez Collao

Pasaje Teniente Merino N° 123 Pobl. Enrique Arenas
Cel. :985401639

eMail : fergonbri2015@gmail.com

SAN FELIPE- Cod. area: 34

Victor Echeverria Carvajal

Santo Domingo N° 31

Fono : 2515233 - 2505077

Cel. :994128211 - 994306444

eMail : echeverrialineablanca@hotmail.com

LOS ANDES- Cdd. area: 34

Victor Echeverria Carvajal
Santo Domingo N° 316
Fono : 2515233 - 2505077
Cel. 994128211

eMail : echeverrlallneablanca@hotmail.com
VINA DEL MAR- Céd. rea: 32

Servitec Vifia Ltda ¢ Aut. S.E.C.

6 Oriente N° 116:

Fono : 2489026/2485360

Cel. ~ : 957759288 .
eMail : hoyanedel.servitecvina@gmail.com

Luis Toledo Pereira e Aut. S.E.C.
6 Oriente N° 1256

Fono : 2330348

Cel. ~ : 998896905

eMail : info@abagastoledo.cl

VALPARAISO- Céd. area: 35

Eduardo Correa Concha

Los Maitenes N° 102

Cel. @ 963537616

eMail : amecwill@gmail.com

SAN ANTONIO- Cod. area: 35

Erwin Vlllegas Rios e Aut.S.E.C.
Centenario N 535682

Fono :
Cel. ~ : 999599705
eMail : ew_villegas@hotmail.com

MELIPILLA - C&d. area: 2

Jaime Osorio Ledn
Ortazar N° 164

Fono : 228323153
Cel. 991446407
eMail : osoriohermanos@hotmail.com

PENAFLOR - Céd. area: 2

Hugo Fuentes Catalan
El Canelo N° 1026, Villa Ensuefio 2

Fono : 228129360
Cel. 1 988179388
eMail : hfuentes.tec@gmail.com

RANCAGUA- Cod. area: 72

Jorge Vidal Sasso e Aut. S.E.C.
Freire N° 1184

Fono : 2753269
Cel. : 993277120
eMail : jorgevidal007@hotmail.com

SAN FERNANDO- Cd. area: 72

Héctor Contreras Rocha
Independencia N° 198

Fono : 2621099

Cel. 1 999020571

eMail : staovalle@hotmail.com

Miguel Ver ara Escudero e Aut. S.E.C.
Chacabuco 6 9

Fono : 25850
Cel. : 977691048 - 998719821
eMail : tallersanfernando@hotmail.com

Victor Garndo Gutiérrez
34

21de Mayo

Fono  :72821188

Cel. : 997010035 - 961921427
eMail : stavictorgarrido@hotmail.com

CURICO - Cod. area: 75

Miguel Vergara Escudero e Aut. S.E.C.
Manuel Ro riguez N° 1108

Fono : 2382351

Cel. : 998719821 - 977691373
eMail : tallercurico@hotmail.com

TALCA - Cod. area 71

Juan Celedon del Valle e Aut. S.E.C.
17 Norte N° 1794

Fono : 222236169

Cel. 1 972152585

eMail : stasplendid@hotmail.com
Abel Roa

7 Norte N° 3060 Nueva Holanda
Cel. : 995491620

eMail : abel.roa@gmail.com

Frioklima Servicio Técnico e Aut. S.E.C.
2 Sur N° 1640

Fono : 2224877
Cel. : 998226669
eMail :cliente@frioklima.cl

LINARES - Cod. area 73

Ana Henriquez Norambuena ¢ Aut. S.E.C.
Lautaro N° 553

1 2213031

: cbichetecnihogar@hotmail.com

Fono
eMail

CAUQUENES - Cod. area 73

Cristian Yafiez e Aut. S.E.C.
Antonio Varas N° 808

Fono : 2622883
Cel. : 995703235
eMail : cristianed812@hotmail.com

CHILLAN - Cod. area 42

Vergara y Vidal Cia.Ltda.

Isabel Riquelme N° 754 Loc. 32
Fono : 2214516

eMail : tallerchillan@hotmail.com

Oscar carrasco Ventura

Pasaje 2 Norte N° 629 Vicente Pérez Rosales
Cel. : 983439286

eMail : oscaven@gmail.com

CONCEPCION - Céd. area 41

Vergara y Vidal Cia. Ltda.

Calle Maipu N° 1107

Fono : 3214234

eMail : concepcion.taller@gmail.com

Rodolfo Jofré
Libertad N° 787 Chiguayante

Fono : 955317822
Cel. : 984673189
eMail : instalaciones.rodolfojofre@gmail.com

CORONEL - Cod. area 41

Silgas

Remigio 130 L 5

Cel. : 958864259

eMail : eduardo.silvariquelme@gmail.com
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LOS ANGELES - C6d. 4rea 43

OSORNO - Cod. area 64

QUELLON - Cod. area 65

Roberto Castillo Suar e Aut. S.E.C.
Colo Colo N° 712

Fono : 2323523

eMail : robertosuar@ingenieros.com

CANETE - Cd. 4rea 41

Servitec Neon E.I.RL

Marifian N° 577

Fono : 2612228

Cel. : 962262856

eMail : juanky_@hotmail.com

VICTORIA - Céd. area 45

Victor Parra Hormazabal

21 de Mayo N° 1130

Fono : 2842154

eMail :victorparrah@gmail.com

TEMUCO - Céd. area 45

Sergio Castillo Pérez

Amadeo Avogadro N°0370

Villa Los Creadores Fdo. El Carmen

Fono : 997950799

eMail : sergiotemuco_35@hotmail.com

Juan Castro Aguila

Cacique Licanqueo N° 01461 - Trapiales
Fono : 2314895

Cel. : 983935121

eMail : ser_var65@hotmail.com

PUCON - Cod. érea: 45

Marcelo Ciraulo

Urguay N° 665

Fono : 2441823

Cel. : 999391967

eMail : electro_servi@hotmail.com

VALDIVIACGd. érea: 63

Jeay y Servicios Ltda. e Aut. S.E.C.
Picarte N° 984

Fono : 22208147

eMail : jeayservicios@gmail.com

Alfredo Zuniga e Aut. S.E.C.

Errazuriz N° 1890

Fono : 2247568

Cel. : 994706079

eMail : alzuniga_1890@yahoo.com.ar

Jorge Jiménez Coronado e Aut. S.E.C.
Pasaje Soria N° 1442 Quinto Centenario
Cel. : 987808067

eMail : misionjorge@hotmail.com

RIO BUENO Céd. area: 64

Raul Sandoval Troncoso e Aut. S.E.C.
Las Azucenas N° 1184

Cel. : 958900427

eMail : rasan65@hotmail.com

PUERTO VARAS Cdd. area: 65

Jorge Gallegos e Aut. S.E.C.

Las Nieves J - 18 Villa Licarayen
Fono : 652591493

Cel. : 995991407

eMail : solucion.jg@gmail.com

PUERTO MONTT - Céd. area 65

Jaime Gallardo Andrade

Calle Cristian Braham N° 468
Fono : 2256771

Cel. : 991781059

eMail : gallardojf@gmail.com

Ronny Ossandon e Aut. S.E.C.
Patria Vieja N° 1300 Mirasol
Cel. 1987702002

eMail : erastemo@gmail.com

ANCUD - Cod. area 65

Job Guineo Barria e Aut. S.E.C.
Calle Prat N°350

Fono : 2628016

Cel. : 982412434

eMail : satgenesis@gmail.com

Pedro Uribe Cod.

Av. La Paz N° 505

Cel. : 987282312

eMail : pedrohuribe@yahoo.com

CHAITEN - Cod. area 65

Abraham Maldonado Maldonado

Pasaje 17, Casa 17, Poblacion Carol Urzta
Cel. : 991821456

eMail : abrahan_chaiten50@hotmail.com

COYHAIQUE - Céd. area 67

Jorge Toro Béez e Aut. S.E.C.

A. Simpson N° 780

Fono  : 2232411/2232390/ 2670146
Cel. : 991590305

eMail : sta_toro@hotmail.com

Edgardo Ainol Contreras e Aut. S.E.C.
Lautaro N° 870 B

Cel. : 998912759

eMail : gasfiteria.ainol@gmail.com

PUERTO NATALES - Cod. area 61

Camilo Culun e Aut. S.E.C.
Don Bosco N° 0185

Fono : 222414450

Cel. : 981363250

eMail : cculun@gmail.com

PUNTA ARENAS - Cod. area 61

Fernando Lopez Rojas e Aut. S.E.C.
Pablo Pérez Ravena N° 01327

Cel. 1 992862546

eMail : tecnig@gmail.com

INSTALACION Y REPARACION EQUIPOS
SOLARES

Empresa Box Solution Ltda.

Gabriel Fuentes - Santiago y Provincias

Cel.: 996743402
eMail: fuentesolar@live.cl

Santiago
Call Center:

228705064 - 228705065

serviciotecnico@cemsa.cl
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